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WAC-System Wohnungslüftung mit System

Luftverteiler 2-fach 50VARHAZ Montageanleitung

Luftverteiler 2-fach - 50VARHAZ
Artikel-Nr. 50VARHAZ

Beschreibung Luftverteiler zur Anbindung Haupt-, Sammel- und Ver-
teilleitungen; als Mehrfachverteiler einsetzbar.
Für die Be- und Entlüftung von Wohnräumen.

Abmessungen

Länge:
Breite:
Höhe:

285 mm
285 mm
245 mm

Gewicht: 0,75 kg

Material Kunststoff

Verpackungseinheit 1 Stück

Inhalt A  Luftverteiler 2-fach

Bauseits Schrauben Ø 5 mm und Dübel, 

Gleitmittel (Paraffinwachs)
Montage

Werkzeuge

Abmessungen Druckverlust-Diagramm
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Klick! Klick!

50VARH
AZ
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50VARHAZ

50VARH
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Ø 5 mm
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50VARH
AZ
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Anschluss 
Anschluss-Stück Flachkanal (50VARAS50)
oder 
Anschluss-Stück Rundkanal (50VARAS75 - o.Abb.)

1.
2.

50VARH
AZ
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Ansicht A

A

Wand-, Deckenbefestigung

a

1.
50VARHAZ

Halter vom
Anschluss-Stück
Flachkanal 
(50VARAS50)
oder 
Anschluss-Stück
Rundkanal 
(50VARAS75 - o.Abb.)
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a
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Verwendung Halter siehe Bild 8
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50VARH
AZ Klick!

Klick!
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4.

O-Ring 
50VARxxx

50VARH
AZ
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Dichtung in 
1. Wellental 
einlegen!

1. Luftverteiler 2-fach

1. Luftverteiler 2-fach

2. Luftverteiler 2-fach

Ansicht BB

Verbindung von mehreren Luftverteiler 2-fachen miteinander

a
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a

1.

50VARHAZ

a

1.

2.

a

a

Gleitm
itte

l



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

4

WAC-System Wohnungslüftung mit System
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50VARHAZ

15
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50VARHAZ

16

Anschluss Rohr 
siehe Bilder 7 und 8!

Anschluss Rohr 
siehe Bilder 7 und 8!

Anschluss Rohr 
siehe Bilder 7 und 8!

Variante 4: Anschlüsse 270° versetzt

Variante 3: Anschlüsse 180° versetzt

Variante 2: Anschlüsse 90° versetzt

Variante 1: Anschlüsse gleiche Ausrichtung

Ansicht C

Klick!
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1. Luftverteiler 2-fach

2. Luftverteiler 2-fach

C

1.
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Anschluss Stutzen
siehe Bilder 4 bis 8!
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50VARH
AZ

17

Varianten wie Bilder 14 - 16

Bündig abschneiden!

D

Klick!
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19

1. Luftverteiler 2-fach
 z.B. Zuluft

2. Luftverteiler 2-fach
 z.B. Abluft

Ansicht E

Ansicht D

E

1.

2.

Anschluss Stutzen und Rohr 
siehe Bilder 4 bis 8!

Getrennte Versorgung Zu- und Abluft

geschlossen

geschlossen
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