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WAC-System Wohnungslüftung mit System

Schalldämpfer flach 50VARSD Montageanleitung

Schalldämpfer fl ach - 50VARSD
Artikel-Nr. 50VARSD

Beschreibung Schalldämpfer zur Geräuschminderung; Absorbermaterial 
mineralfaser frei.

Abmessungen

Länge:
Breite:
Höhe:

540 mm
360 mm
52 mm

Gewicht: 1,55 kg

Material Aluminium

Verpackungseinheit 1 Stück

Inhalt A  Schalldämpfer flach

Bauseits Schrauben und Dübel, Lochband, 

Gleitmittel (Paraffinwachs)
Montage

Werkzeuge

Abmessungen Druckverlust-Diagramm
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Klick!

Klick!

Anschluss 
Anschluss-Stück Flachkanal (50VARAS50)

Anschluss 
Anschluss-Stück Flachkanal (50VARAS50)

Klick!

Klick!

Klick!

Klick!
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Ansicht A

A

Halter vom
Anschluss-Stück
Flachkanal 
(50VARAS50)
oder 
Anschluss-Stück
Rundkanal 
(50VARAS75 - o.Abb.)
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Verwendung Halter siehe Bild 5


